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A = 38.55m²

SALA DE REUNIÕES

A = 24.37m²

HALL

A = 40.00m²

VIGILÂNCIA

A = 5.25m²

HALL

A = 66.77m²

WC MASC.

A = 12.83m²

WC FEM.

A = 7.07m²

AUDITÓRIO

A = 255.24m²

PALCO

A = 123.76m²

HALL

A = 9.29m²

WC FEM.

A = 22.34m²

WC MASC.

A = 19.93m²

SALA DOS SERVIDORES

A = 206.28m²

SALA DE DESENHO

A = 43.87m²

LABORATÓRIO DE

INFORMÁTICA

A = 60.42m²

SALA DE AULA

A = 37.25m²

LABORATÓRIO DE

METROLOGIA

A = 60.31m²

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

A = 51.51m²

SALA DE AULA

A = 44.74m²

ELETRO-ELETRÔNICO

A = 29.30m²

METALOGRAFIA -

PREPARAÇÃO ESPECIAL

A = 24.32m²

METALOGRAFIA -

LIXAMENTO

A = 23.70m²

CIRCULAÇÃO

A = 8.19m²

HIDRÁULICO

A = 30.50m²

OBTENÇÃO E DESGASTES

DE CORPOS DE PROVA

A = 15.05m²

CIE-E

A = 52.83m²

COPA

A = 12.88m²

COFIC/GEREX

A = 50.82m²

SALA DO DIRETOR

A = 20.81m²

Á
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QUADRA DE ESPORTE

A = 719.16m²

ALMOXARIFADO

A = 18.57m²

A = 19.85m²

COORDENAÇÃO

EDUCAÇÃO FÍSICA

A = 26.61m²

WC MASC.

A = 11.90m²

WC FEM.

A = 11.14m²

SALA DE AULA

A = 53.88m²

SALA DE AULA

A = 68.35m²

SALA DE AULA

A = 67.37m²

WC

A = 12.02m²

A = 8.98m²

SALA DE AULA

A = 52.03m²

SALA DE AULA

A = 67.82m²

SALA DE AULA

A = 67.33m²

SALA DE AULA

A = 53.87m²

CHURRASQUEIRA

A = 38.61m²

A = 58.56m²

GRÁFICA

A = 77.72m²

GRÁFICA

A = 86.68m²

CARPINTARIA

A = 114.49m²

ÁREA DE FORMAS

E ARMADURAS

COBERTURAS/REVESTIMENTOS/

PISOS

A = 97.11m²

FERRAMENTARIA

A = 17.70m²

HALL

A = 16.26m²

COBERTURAS/PISOS

A = 96.81m²

INSTALAÇÕES

HIDROSSANITÁRIAS

A = 88.53m²

MECÂNICA DOS SOLOS

A = 77.53m²

LABORÁTORIO DE

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

A = 56.35m²

SALA DE AULA

A = 36.23m²

LABORATÓRIO DE

INFORMÁTICA

A = 38.83m²

LAB. MECÂNICA

DOS SOLOS

A = 15.79m²

SALA DE AULA

A = 45.74m²

SALA DA

COORDENAÇÃO

A = 15.68m²

SALA DOS

PROFESSORES

A = 38.33m²

LABORATÓRIO DE

INFORMÁTICA

A = 46.42m²

SALA DE

AUTOMAÇÃO

A = 48.01m²

FERRAMENTARIA

A = 26.07m²

LABORATÓRIO DE

MÁQUINAS

A = 33.97m²

SALA DE PESQUISA

A = 43.38m²

MICRO-AUDITÓRIO

A = 38.68m²

ELETRÔNICA 2

A = 46.56m²

ELETRÔNICA 1

A = 53.00m²

HALL

A = 31.28m²

LABORATÓRIO DE

INFORMÁTICA

A = 45.11m²

LAB. DE HIDRÁULICA E

PNEUMÁTICA

A = 21.60m²

LAB. DE HIDRÁULICA E

PNEUMÁTICA

A = 24.24m²
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AFIAÇÃO

A = 19.12m²

FERRAMENTARIA

A = 23.63m²

FERRAMENTAS

A = 4.59m²

CIRCULAÇÃO

A = 24.5m²

SALA DE AULA

A = 32.06m²

SALA DE AULA

A = 31.52m²

LABORATÓRIO DE

TECNOLOGIA MECÂNICA

A = 38.45m²

TRANSFORMADORES

A = 50.00m²

MÁQUINA ELÉTRICA

A = 40.00m²

MÁQUINAS TÉRMICAS E

HIDRÁULICA

A = 30.00m²

MANUTENÇÃO

ELETROMECÂNICA

A = 20.00m²

PRODUÇÃO MECÂNICA

A = 10.00m²

FUNDIÇÃO

A = 150.71m²

BIBLIOTECA

A = 173.63m²

SALA DE LEITURA

A = 97.04m²

CIRCULAÇÃO

A = 163.23m²

A = 9.60m²

CENTRAL

DE GÁS

A = 3.26m²

CENTRAL

DE GÁS

A=2.38m²

 DE SOLDA

A = 20.53m²

SOLDAGEM

A = 83.09m²

LABORATÓRIO DE

MANUTENÇÃO

A = 31.14m²

TRATAMENTO TÉRMICO

A = 48.55m²

LABORATÓRIO DE

MANUTEÇÃO

A = 23.42m²

 DE LUBRIFICANTES

A = 10.88m²

ALMOFAXIRADO DE

MATERIAIS

A = 31.78m²

AAMEC

A = 33.85m²

AFIAÇÃO

A = 21.65m²

FERRAMENTARIA

A = 27.84m²

COMPRESSOR

A = 19.47m²

PAVILHÃO DE MECÂNICA

A = 837.93m²

CNC

A = 79.34m²

SALA DE BROQUEAMENTO

A = 63.61m²

SALA DE AULA

A = 16.27m²

FERRAMENTARIA

A = 32.24m²

WC FEM.

A = 20.53m²
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VESTIÁRIO FEM.

A = 12.95m²

CIRC.

A = 3.63m²

CIRC.

A = 3.63m²
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ROUPEIRO

A = 12.10m²

VESTIÁRIO MASC.

A = 12.95m²
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WC MASC.

A = 20.53m²

WC

A = 6.18m²

VESTÍBULO

DO WC

A = 3.84m²
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CIRCULAÇÃO

A = 4.32m²
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REFEITÓRIO ALUNOS

A = 190.43m²

COZINHA

A = 85.03m²

WC MASC.

A=5.56m²

CIRC.

A=2.47m²

MARCENARIA

A = 106.31m²

ELÉTRICA

A = 51.45m²

PINTURA

A = 51.66m²

COZINHA

A = 14.76m²

REFEITÓRIO

A = 23.36m²

ESCRITÓTIO

A = 22,42m²

SERRALHERIA

A = 57.62m²

CTG

A = 90.90m²

COZINHA

A = 15.00m²

ESTACIONAMENTO

BICICLETAS

A = 38.51m²

SECRETARIA

A = 11.37m²

CHURRASQUEIRA

A = 10.35m²

LAVANDERIA

A = 22.38m²

A = 11.02m²

CENTRAL ELÉTRICA

A = 12.24m²

AMBULATÓRIO

A = 15.62m²

GABINETE MÉDICO

A = 11.05m²

GABINETE

ODONTOLÓGICO

A = 17.49m²

WC

A = 3.84m²

ÁREA DE LUZ

A = 3.73m²

CIRCULAÇÃO

A = 5.97m²

GABINETE

ODONTOLÓGICO

A = 12.32m²

RECEPÇÃO/

ESPERA

A = 19.48m²
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GABINETE MÉDICO

A = 12.32m²

CASA POPULAR

A = 29.06m²

MEDIDAS

A = 78.11m²

TRAFO

A = 61.21m²

MÁQUINAS

A = 43.23m²

SISTEMA DE

POTÊNCIA

A = 71.76m²

A = 6.42m²

MINIAUDITÓRIO

A = 55.70m²

CASA DO COMPRESSOR

ARMÁRIO

VESTIÁRIO 4

CHUVEIROS

A=22.93m²

VESTIÁRIO 3

A=7.38m²

VESTIÁRIO 1

VESTIÁRIO 2

A=32.07m²

EXECUÇÃO DE ALVENARIAS E

REVESTIMENTOS

A: 192.29m²

SALA

COORDENADORES

A=13,68m²

CIRCULAÇÃO

A=4,28m²

P=9,62m

SALA BOLSISTAS

A=14,69m²

SALA DE ESTUDOS

A=21,58m²

SALA DE

ATENDIMENTO

A=20,06m²

COPA

A=8,45m²

SALA DE REUNIÕES

A=44,77m²

WC FEM.

A=14.50m²

2p=37.52m

LABORATÓRIO 13

A=38.38m²

LABORATÓRIO 2

A=39.00m²

LABORATÓRIO 3

LAB. DE ELETRÔNICA

A=38.73m²

LABORATÓRIO 4

LAB. DE ELETRÔNICA

A=39.23m²

CIRCULAÇÃO

A=5.65m²

SALA DOS PROFESORES,

ATENDIMENTO AO

ALUNO/

COORDENAÇÃO

DE

TELECOMUNICAÇÕES

A=45.27m²

SALA DE IMPRESSÃO

A=14.43m²

SALA DOS

COORDENADORES

A=11.56m²

A=9.28m²

2p=13.48m

A=12.67m²

2p=15.74m

LABORATÓRIO 6

A=37.66m²

ALMOXARIFADO

A=17.74m²

MANUTENÇÃO

A=17.89m²

LABORATÓRIO 6

LAB. DE TRANSMISSÃO

A=43.30m²

2p=27.64m

LABORATÓRIO 5

LAB. DE COMUTAÇÃO

A=43.56m²

2p=27.70m

LABORATÓRIO 4

LAB. SISTEMAS DE ENERGIA

A=38.83m²

2p=27.50m

ENGENHARIA

ELÉTRICA

A=8.90m²

LABORATÓRIO 1

A=38.40m²

LABORATÓRIO 5

A=38.57m²

LABORATÓRIO 16

ENGENHARIA ELÉTRICA

A=37.29m²

LABORATÓRIO 15

ENGENHARIA ELÉTRICA

A=38.07m²

LABORATÓRIO 12

TEMÁTICA

A=38.46m²

LABORATÓRIO 11

 LAB. TEMÁTICO E

MICROPROCESSADORES

A=38.91m²

SALA DE INFORMÁTICA

A=39.00m²

LABORATÓRIO 10

SALA DE DESENHO

A=38.71m²

SALA DE ARQUIVOS DE

REGISTROS ACADÊMICOS

A=78.10m²

WC MASC.

A=14.50m²

2p=32.70m

SERRALHERIA

A = 58,67m²

RECEPÇÃO

A=12,85m²

SALA DE AULA

A = 53.88m²

SALA DE AULA

A = 53.87m²

CANTEIRO A SER

CONSTRUIDO

A= 20,80m²

CHURRASQUEIRA

A = 18.44 m²

GALPÃO DEME

A = 52.87 m²

CHURRASQUEIRA

A = 18.44 m²

LABORATÓRIO DE SANEAMENTO

Sala 01

Sala 02

SANITÁRIO

A = 2.16m²

P = 6,00m

Piso: Cerâmico 40x40

CALÇADA

Piso de concreto

CALÇADA

Piso de concreto

ACERVO DE MATERIAIS

A = 12.55m²
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GPSE - GRUPO DE PESQUISA

EM SISTEMAS DE ENERGIA

A = 39.55m²

A = 21.14m²

SUBESTAÇÃO

A = 14.28m²

AMBULATÓRIO

2

A = 4.32m²

ESCRITÓRIO

A = 8.21m²

RECEPÇÃO DEME

A = 18.69m²

APOIO ADMINISTRATIVO

A = 13.48m²

SALA TELEFONISTA

A = 10.59m²

NUGAI

A = 20.49m²

CHEFE DEME

A = 12.21m²

ÁREA DE LUZ

A = 12.59m²

COPA

A = 6.07m²

SINASEFE

A = 38.42m²

WC

A = 3.31m²

COPA

A=8.40m²

CPA/CPPD

SINASEFE/ADECEFET

A=9.10m²

HALL

A = 5.42m²

ATENDIMENTO

A = 11.55m²

DIRAP GP

A = 27.02m²

CIRCULAÇÃO

WC FEM.
WC MASC.

ARQUIVO

COPA

TELEFONISTA

G.GERAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PROCESSO SELETIVO

A = 13.59m²

APDA

A = 38.35m²

COPA

A = 8,19m²

TELEFONIA

A = 18.44m²

PATAMAR

CENTRAL TELEF.

A = 11.20m²

COORD. DEEFE

A=17.43

 DEEFE

A= 21.78m²

RECEPÇÃO DEEFE

A= 15.74m²

CIRC.

A= 14,11m²

DEPOSITO

A= 3.40m²

AUDIOVISUAL

A=7,96m²

RECEPÇÃO DA

SALA DE

MONITORIA

A= 12.43m²

SECOIN

A= 8.15m²

SALA DOS

COORDENADORES

A=9.08m²

SALA DE

MONITORIA

A= 29.42m²

DISPENSA

A = 31.42m²

FERRAMENTARIA

A = 31.80m²

LABORATÓRIO 1

ENGENHARIA QUÍMICA

A = 36.98m²

LABORATÓRIO 2

ENGENHARIA QUÍMICA

A = 57,36m²

Lab. Eletroquímica

A = 23.30m²

Lab. Biotecnologia

A = 23.62m²

LABORATÓRIO A

A= 74.61m²

TELECENTRO

A=29,03m²

DIPLOMAS

A = 25.66m²

ESPERA

A = 7.29m²

A = 8.95m²

COORDENAÇÃO

A = 9.37m²

MARCENARIA

A = 58.05m²

INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS

A = 113.20m²

DEPOSITO

A = 707.55m²

CANTINA

COZINHA

A = 29.98m²

A = 8.84m²

Área de luz

A: 33.70m²

Atendimento

A: 41.64 m²

Salão

A: 75.62 m²

MINI AUDITÓRIO

A = 66,95m²

Lugares: 62 (03 P.C.R.; 01 P.O.)

LABORATÓRIO DE

ANALÍTICA

A = 48.77m²

2p = 28.73m

LAB. QUÍMICA

CRIOSFERA

A = 26.72m²

2p = 20.78m

LABORATÓRIO DE

ANALÍTICA

A = 48.77m²

2p = 28.73m

WC FEM.

A = 10.28m²

2p = 23.48m

WC MASC.

A=8.31m²

2p=21.94m

LABORATÓRIO

INSTRUMENTAL

A = 29.08m²

2p = 22.54m

LABORATÓRIO DE

MICROBIOLOGIA

A = 42.62m²

2p = 27.72m

COORDENAÇÃO

A = 23.20m²

2p = 19.30m

WC MASC.

A = 10.78m²

2p = 23.87m

WC FEM.

A = 10.77m²

2p = 23.85m

LABORATÓRIO DE

ORGÂNICA

A = 56.69m²

2p = 30.56m

SALA

FUNC.

A = 14.34m²

2p = 15.50m

LABORATÓRIO DE

INORGÂNICA

A = 48.83m²

2p = 28.77m

ALMOXARIFADO

A = 37.65m²

WC PNE

A=4,06m²

2p=8,26m

SALA DE

BALANÇAS

A = 12.19m²

SALA DE

MICROSCÓPIOS

 A = 17.36m²

ARMAZENAMENTO DE REAGENTES

A= 28.78m²

CENTRAL DE RESÍDUOS

A= 27.08m²

A= 15.89m²

LABORATÓRIO

INSTRUMENTAL

A = 37.92m²

2p = 27.80m

LABORATÓRIO DE

ALIMENTOS

A = 46.80m²

2p = 27.96m

Química

CHUVEIROS

A=14.94m²

VESTIÁRIO 3

VESTIÁRIO 1

A=8.86m²

VESTIÁRIO 2

A=7.00m²

W.C

A=9.44m²

GARAGEM

       A = 448.32 m²

A= 48.85 m²

CPROART

A = 18.54 m²

COPA

DEPÓSITO

A = 3.60 m²

COPA

A = 3.60 m²

RECUO

A = 73.59 m²

2-A:

20-B:C

S-V

MECÂNICA DOS SOLOS

A = 77.53m²

S-V

S-V S-V S-V

S-V

S-V

S-V S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V
S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-VS-V

S-V S-V
S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

AC 01

AC 02 AC 03

AC 04

AC 05

AC 06

AC 07

AC 08

AC 09

AC 36

AC 37

AC 38

SAV 01

DF 01

DF 02

DF 03

DF 04

DF 07

SAV 02

SAV 03

SAV 05

SAV 06

SAV 08

SAV 07

SAV 09

AC 19

AC 20

DF 31

SAV 21

SAV 22

AC 22

SAV 26

AC 26

SAV 31

DF 33

DF 36

DF 34

DF 35

DF 37

DF 38

AC 23

AC 24

AC 25

DT 01

SAV 33

SAV 32

SAV 28

SAV 29

SAV 25

SAV 24

SAV 27

SAV 30

SAV 34

SAV 35

SAV 36

SAV 37

SAV 38

AC 27

AC 28

AC 29

AC 30

DF 39

DF 40
DF 41

DF 42

DF 43

DF 45 DF 44

DF 46

DF 47

AC 32

AC 33

DF 51

DF 53

DF 52

DF 54

DF 55

DF 56

DF 57

DF 58

DF 59

DF 60

DF 61

SAV 41

SAV 40

DF 72

DF 73

DF 74

AC 39DF 75

SAV 45SAV 44

SAV 46

SAV 47

AC 41

AC 42

AC 43

AC 44

DF 76

DF  77

DF 78

DF 79

DF 80

DF 81

DF 82

DF 83

DF 96

DF 95

DF 87

DF 86

DF 88

DF 89

DF 90

DF 91

DF 92

DF 93

DF 94

SAV 49

SAV 50

SAV 51

SAV 52

SAV 53

SAV 54

SAV 55

SAV 56

SAV 57

SAV 58

SAV 59

AC 48

AC 49

SAV 64

SAV 65

DF 82

DF 83

DF 106

DF 105
DF 101

DF 100

DF 99

DF 98 DF 97

DF 107

DF 104

DF 103

DF 102

DF 118

DF 117

DF 110

DF 108

DF 109

AC 51

AC 50

AC 52

AC 53

AC 56

AC 55

DT 03

DT 04 DT 05 DT 06 DT 07 DT 08 DT 09

DT 10

DT 11 DT 12

DT 13 DT 14

DT 15 DT 16

DT 17

SAV 67

SAV 66

SAV 68

SAV 72

SAV 73

SAV 71

SAV 69

SAV 70

SAV 79

SAV 77

SAV 76

SAV 75

SAV 78

DF 134

DF 133

DF 132

DF 135

AC 54

AC 66

AC 67

SAV 74

SAV 89

SAV 90

SAV 91

SAV 93

SAV 94

SAV 92

SAV 95

SAV 97

SAV 98

SAV 99

SAV 96

DT 18

DT 19

DT 20

DT 21

DT 22

DT 23

DT 24

DT 25

DT 26

DT 27

DT 28

DT 29

DT 30
DT 31

DT 32

DT 33

DT 36

DT 42

DT 41

DT 37

DT 40

DT 43

DT 44

DT 45

DT 46

DT 47

DT 48

DT 49

DT 50

DT 52

DT 53

DT 54

DT 55

DT 56

DT 34

DT 35

DT 38

DT 39
DT 51

DF 128

DF 127

DF 126

SAV 85

SAV 84

AC 62

AC 61

DF 136

DF 137

DF 138

DF 139

DF 140

DF 141

DF 142

DF 143

AC 69

SAV 101

DF 164

DF 163

DF 162

DF 161

DF 160

DF 158

DF 152

DF 150

DF 148

DF 146

DF 144

DF 145

DF 147

DF 149

DF 151

DF 153

DF 154

DF 155

DF 156

DF 157

DF 159

AC 70

SAV 102

AC 87

AC 86

AC 21

SAV 123

SAV 122

SAV 23

DF 205

DF 32

DF 206

SAV 124

AC 88

DF 208

AC 89

SAV 125

SAV 126

AC 90

DF 209

SAV 127

AC 91

SAV 128

AC 92

AC 93

SAV 129

AC 96

SAV 133

S-V

PLANTA BAIXA - TERREO

ESC. 1/250

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

3,00m do piso

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

3,00m do piso

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

3,00m do piso

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

3,00m do piso

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

3,00m do piso

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

3,32m do piso

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

3,00m do piso

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,20m abaixo da

janela

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Ø1.1/4"

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Ø1.1/4"

Ø
1

.
1

/
4

"

Ø

1

.

1

/

4

"

Ø1.1/4"

SUBESTAÇÃO

DF 207

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

2 x CBL1

2xCBL1 + 2xCBS 1xCBL1 + 2xCBS 1xCBL1 + 2xCBS

1xCBL1 + 2xCBS

1xCBL1 + 2xCBS

CENTRAL DE

ALARME

2xCBL1 + 2xCBS

1xCBL1 + 2xCBS 2xCBL1 + 2xCBS

2 x CBL1

2xCBL1 + 2xCBS
2xCBL1 + 2xCBS

2xCBL1 + 2xCBS

2xCBL1 + 2xCBS

2xCBL1 + 2xCBS

2xCBL1

2xCBL1

2xCBL1

2xCBL1 + 2xCBS

2xCBL1 + 2xCBS

2xCBL1 + 2xCBS

2xCBL1

2xCBL1

1xCBL1 + 2xCBS

SAV 04

DF 05

DF 06

DF 08

LAÇO 01

2xCBL2 + 1xCBL3 2xCBL2 + 1xCBL3

2xCBL2 + 2xCBS

2xCBL2

2xCBL2

2xCBL1 + 2xCBS

2xCBL2

2xCBL2

DT 02

2xCBL2 + 2xCBS
2xCBL2 + 2xCBS

2xCBL2 + 2xCBS

2xCBL2 + 2xCBS

2xCBL2 + 2xCBS

2xCBL2 + 2xCBS

2xCBL2

2xCBL2

2xCBL2

2xCBL2

LAÇO 02

LAÇO 03

1xCBL3 + 2xCBS

2xCBL3 + 2xCBS

1xCBL3 + 2xCBS

1xCBL3 + 2xCBS

1xCBL3 + 2xCBS

1xCBL3 + 2xCBS

1xCBL3 + 2xCBS

1xCBL3 + 2xCBS

1xCBL3 + 2xCBS

1xCBL3 + 2xCBS

2xCBL3

2xCBL3

2xCBL3

2xCBL4

2xCBL3

2xCBL32xCBL3

2xCBL3

1xCBL3 + 2xCBS

2xCBL3

2xCBL3

2xCBL3

2xCBL3 + 2xCBS

2xCBL3 + 2xCBS

2xCBL3 + 2xCBS

2xCBS

2xCBL3

1xCBL3 + 1xCBL4 1xCBL3 + 1xCBL4
1xCBL3 + 1xCBL4

1xCBL3 + 1xCBL4

LAÇO 04

1xCBL4 + 2xCBS

1xCBL4 + 2xCBS

1xCBL4 + 2xCBS

2xCBL4 + 2xCBS

2xCBL4 + 2xCBS

2xCBL4 + 2xCBS

2xCBL4 + 2xCBS

2xCBL4 + 2xCBS

2xCBL4

2xCBL4

2xCBL4

2xCBL4

2xCBL4

2xCBL4

2xCBL4

2xCBL4

2xCBL4

2xCBL4

2xCBL4

2xCBL4

2xCBL4

2xCBL5 + 2xCBS

2xCBL4

2xCBL5 + 2xCBS

2xCBL4

1xCBL5 + 2xCBS

2xCBL4 + 2xCBS

1xCBL4

1xCBL4

1xCBL4

1xCBL4

1xCBL4

1xCBL4

1xCBL4

1xCBL4 + 1xCBL10

LAÇO 05

1xCBL5 + 2xCBS

1xCBL5 + 2xCBS

1xCBL5 + 2xCBS

2xCBL5 + 2xCBS

1xCBL5 + 2xCBS

1xCBL5 + 2xCBS

1xCBL5 + 2xCBS1xCBL5 + 2xCBS 1xCBL5 + 2xCBS

1xCBL5 + 2xCBS

2xCBL5 + 2xCBS

1xCBL5 + 2xCBS

2xCBL5 + 2xCBS

1xCBL5 + 2xCBS

1xCBL5 + 2xCBS

2xCBL5 + 2xCBS

2xCBL5 + 2xCBS

1xCBL5 + 2xCBS

1xCBL5 + 2xCBS

2xCBL5 + 2xCBS

2xCBL5 + 2xCBS

2 x CBL5

2 x CBL5

2 x CBL5

2 x CBL5

2 x CBL5

2 x CBL5

2 x CBL5

2 x CBL5

2 x CBS

2 x CBL5

2 x CBL5

1xCBL5 + 2xCBS

2xCBL5 + 2xCBS

LAÇO 06

LAÇO 07

1xCBL5 + 1xCBL6
1xCBL5 + 1xCBL6

1xCBL7 + 1xCBL8

1xCBL5 + 1xCBL6

1xCBL7

1xCBL5 + 1xCBL6

1xCBL7

1xCBL6 + 1xCBL7

1xCBL6 + 1xCBL7

1xCBL6 + 1xCBL7

1xCBL6 + 1xCBL7

1xCBL6 + 1xCBL7

2xCBL6

2xCBL6 + 2xCBS

2xCBL6

2xCBL6

2xCBL6 + 2xCBS

2xCBL6 2xCBL6

2xCBL6

2xCBL6

2xCBL6

2xCBL6 2xCBL6 2xCBL6

2xCBL6 + 2xCBS

1xCBL5 + 2xCBS

2xCBL6

1xCBL6 + 2xCBS

1xCBL7

1xCBL6 + 2xCBS

1xCBL7

1xCBL6 + 2xCBS

1xCBL7 + 2xCBS

2xCBL6 + 2xCBS2xCBL6 + 2xCBS2xCBL6 + 2xCBS2xCBL6 + 2xCBS

2xCBL6 + 2xCBS

2xCBL6

2xCBL6

2xCBL6

2xCBL6

2xCBL6

1xCBL7 + 2xCBS1xCBL7 + 2xCBS

1xCBL7 + 2xCBS

2xCBL7

2xCBL7

2xCBL7

2xCBL7

2xCBL7

2xCBL7

2xCBL7

2xCBL7

2xCBL7

2xCBL7

2xCBL7

2xCBL7

2xCBL7

2xCBL7

2xCBL7

2xCBL7 + 2xCBS

1xCBL7 + 2xCBS

1xCBL7 + 2xCBS

1xCBL7 + 2xCBS

2xCBL6 + 2xCBS

LAÇO 08 LAÇO 09

1xCBL8 + 2xCBS

1xCBL8 + 2xCBS

1xCBL9 + 2xCBL10

1xCBL8 + 2xCBS

1xCBL8 + 2xCBS

1xCBL8 + 2xCBS

1xCBL9

2xCBL8 + 2xCBS

2xCBL9

2xCBL8 + 2xCBS

2xCBL9

1xCBL8 + 2xCBS1xCBL8 + 2xCBS

1xCBL8 + 2xCBS

2xCBL8

2xCBL8

2xCBL8

2xCBL8

2xCBL8 2xCBL8

2xCBL8

2xCBL8

2xCBL8

2xCBL8

2xCBL8

2xCBL8

2xCBL8

2xCBL8 + 2xCBS

2xCBL8 + 2xCBS

2xCBL8 + 2xCBS

2xCBL8 + 2xCBS

Furar parede à

0,30m do teto

2xCBL8 + 2xCBS 2xCBL8 + 2xCBS

2xCBL8 + 2xCBS 2xCBL8 + 2xCBS

1xCBL8 + 2xCBS

1xCBL9

2xCBL8 + 2xCBS

2xCBL9

2xCBL9

2xCBL9

2xCBL9 2xCBL9

2xCBL9

2xCBL9

2xCBL9

2xCBL9

2xCBL9

2xCBL9

2xCBL9 + 2xCBS 2xCBL9 + 2xCBS

2xCBL9 + 2xCBS

2xCBL9 + 2xCBS

2xCBS

2xCBS

2xCBL9 + 2xCBS 2xCBL9 + 2xCBS

2xCBL9

2xCBL9

2xCBL9 + 2xCBS

2xCBL9

2xCBL9

2xCBL9 + 2xCBS

LAÇO 10

Furar parede à

0,30m do teto

1xCBL9 + 2xCBL10

1xCBL9 + 2xCBL10

2xCBL10

2xCBL10

2xCBL10

2xCBL10

2xCBL10

2xCBL10

2xCBL10

2xCBL10

1xCBL9 + 2xCBL10 1xCBL9 + 2xCBL10

1xCBL7 + 1xCBL8

1xCBL9 + 2xCBL10

1xCBL4 + 1xCBL10

1xCBL10 + 2xCBS

1xCBL10 + 2xCBS

1xCBL10 + 2xCBS

1xCBL10 + 2xCBS

1xCBL10 + 2xCBS

1xCBL10 + 2xCBS

2xCBL10

2xCBL10

2xCBL10

2xCBL10

2xCBL10

2xCBL10

2xCBL10

1xCBL10

1xCBL10

1xCBL10

2xCBL10

2xCBL10

2xCBL10

2xCBL10

2xCBL10

2xCBL10

2xCBL10

2xCBL10

2xCBL10

2xCBL10

LAÇO 13

DF 210

DF 212

DF 211

DF 223

Furar parede à

0,30m do teto

1xCBL13 1xCBL13

1xCBL13 1xCBL13

1xCBL13 + 2xCBS

1xCBL13 + 2xCBS

1xCBL13 + 2xCBS

1xCBL13 + 2xCBS

2xCBL13

2xCBL13 + 2xCBS

1xCBL13 + 2xCBS

1xCBL13 + 2xCBS

1xCBL13 + 2xCBS

1xCBL13 + 2xCBS

1xCBL13 + 2xCBS

2xCBL13 + 2xCBS
2xCBL13 + 2xCBS

2xCBL13 + 2xCBS

2xCBL13

2xCBL13

2xCBL13

2xCBL13 + 2xCBS

2xCBL13 + 2xCBS

2xCBL13 + 2xCBS

2xCBL13 + 2xCBS

2xCBL13 + 2xCBS

2xCBL13 + 2xCBS

2xCBL13 + 2xCBS

2xCBL13 + 2xCBS

2xCBL13
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Ø3/4"

Ø3/4"

Ø1.1/4"

Ø3/4"
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Ø3/4"

Ø3/4"

Ø3/4"

Ø3/4"

Ø3/4"

Ø
1
.
1
/
4
"

S-V

LEGENDA

CENTRAL DE ALARME

SAV - SINALIZADOR AUDIO VISUAL

DT - DETECTOR DE TEMPERATURA

DF - DETECTOR DE FUMAÇA
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A= 30.84m²

A= 11.58m²

A= 32.41m²
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.
8
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X
2
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1
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.84X2.03
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DF 48

DF 49

DF 50

AC 31

S-V

SAV 39

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

ELETRODUTO QUE DESCE

Responsável Técnico - Projeto Proprietário Responsável Técnico - Execução

Câmpus Pelotas

Projeto Executivo  Alarme

Planta Baixa Terreo 

Desenho Prancha Visto Modif.
em

Data

Praça 20 de Setembro, 455 - Centro - CEP 96015-360 - PELOTAS/RS
(53) 2123. 1150 - 2123. 1103 - coaproj@pelotas.ifsul.edu.br

Escala

Eng.º Civil Celso Zanoni Filho
CREA/SC 061.511-0

Eng.º Eletricista Eduardo Marcelo da Silva
CREA/SC 107.293-8

COAPROJ - Coordenadoria de Apoio a Projetos e Obras

Rafael Blank Leitzke
Diretor Geral
Campus Pelotas - IFSUL

JT

SET/2016

1/250

\\CELSO-PC\COMPARTILHADO\PROJETOS\PELOTAS-RS\PROJETO EXECUTIVO

25-07-17\ALARME - EXECUTIVO\EXECUTIVO ALARME -05-12-16.DWG

01/05

Rua dos Ferroviários, 279 - Tubarão / SC
proengengenharia@live.com

(48)3626-1466

CREA/SC 120.020-5

EQUIPE TÉCNICA:
Eng.º Civil Celso Zanoni Filho
CREA/SC 061.511-0

Eng.º Eletricista Eduardo Marcelo da Silva
CREA/SC 107.293-8

Eng.º Mecânico Fábio Domingos Guimarães
CREA/SC 075.436-1

Arquiteto e Urbanista David Tartari
CAU/SC 118.224-2

LAÇO 03

1xCBL3 + 2xCBS

1xCBL3 + 2xCBS

1xCBL3 + 2xCBS

1xCBL3 + 2xCBS

ELETRODUTO QUE SOBE

AC - ACIONADOR DE ALARME

ELETRODUTO CONDULETE PVC

SOBREPOR EM PAREDE OU TETO

ELETRODUTO FLEXÍVEL PVC

EMBUTIDO NO PISO OU NO CHÃO

CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO

30x30x40cm

PLANTA BAIXA - SUBSOLO

ESC. 1/250

ELETROCALHA/PERFILADO EXISTENTES

2xCBL2

2xCBL4 + 2xCBS

2xCBL5 + 2xCBS

2xCBL6 + 2xCBS

1xCBL8 + 2xCBS

1xCBL8 + 2xCBS

2xCBS

Furar parede à

0,30m do teto

1xCBL10

OBS:

- CBS = CABO BLINDADO PARA SIRENE (SINALIZADOR AUDIO VISUAL) - 2x1,5mm²,

- CBL = CABO BLINDADO DO LAÇO (ACIONADOR E DETECTOR) - 2x0,75mm²,

- TODO ELETRODUTO CONDULETE PVC SERÁ DE Ø3/4",

- TODO ELETRODUTO FLEXÍVEL PVC ENTRE CAIXAS SERÁ DE Ø1.1/4",

- AS ELETROCALHAS E PERFILADOS EXISTENTES SERVIRÃO DE INFRA-

  ESTRUTURA PARA A PASSAGEM DOS CABOS DE ALARME.

AutoCAD SHX Text
A: 1.66m²

AutoCAD SHX Text
A: 3.67m²

AutoCAD SHX Text
A: 3.95m²

AutoCAD SHX Text
0.22

AutoCAD SHX Text
PISOS/TUBOS A: 4.62m²

AutoCAD SHX Text
A: 9.28m²

AutoCAD SHX Text
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Responsável Técnico - Projeto Proprietário Responsável Técnico - Execução

Câmpus Pelotas

Projeto Executivo  Alarme

Planta Baixa 2º Pavimento

Desenho Prancha Visto Modif.
em

Data

Praça 20 de Setembro, 455 - Centro - CEP 96015-360 - PELOTAS/RS
(53) 2123. 1150 - 2123. 1103 - coaproj@pelotas.ifsul.edu.br

Escala

Eng.º Civil Celso Zanoni Filho
CREA/SC 061.511-0

Eng.º Eletricista Eduardo Marcelo da Silva
CREA/SC 107.293-8

COAPROJ - Coordenadoria de Apoio a Projetos e Obras

Rafael Blank Leitzke
Diretor Geral
Campus Pelotas - IFSUL

JT

SET/2016

1/250

\\CELSO-PC\COMPARTILHADO\PROJETOS\PELOTAS-RS\PROJETO EXECUTIVO

25-07-17\ALARME - EXECUTIVO\EXECUTIVO ALARME -05-12-16.DWG

02/05

Rua dos Ferroviários, 279 - Tubarão / SC
proengengenharia@live.com

(48)3626-1466

CREA/SC 120.020-5

EQUIPE TÉCNICA:
Eng.º Civil Celso Zanoni Filho
CREA/SC 061.511-0

Eng.º Eletricista Eduardo Marcelo da Silva
CREA/SC 107.293-8

Eng.º Mecânico Fábio Domingos Guimarães
CREA/SC 075.436-1

Arquiteto e Urbanista David Tartari
CAU/SC 118.224-2

COORDENAÇÃO

ELETROMECÂNICA

A = 41.36m²

SALA DE PRÁTICA DE

ELÉTRICA

A = 56.64m²

TSI - LABORATÓRIO I

A = 53.58m²

TSI - LABORATÓRIO II

A = 53.66m²

LABORATÓRIO DE

INFORMÁTICA

A = 29.12m²
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² WC FEM.

A = 14.50m²

WC MASC.

A = 15.14m²

LABORATÓRIO 13

A = 40.17m²

LABORATÓRIO 6

A = 39.42m²

FERRAMENTARIA

A = 39.04m²

DEPÓSITO

A = 6.99m²

LABORATÓRIO 2

A = 38.25m²

LABORATÓRIO 3

A = 47.06m²

LABORATÓRIO 5

A = 43.56m²

LABORATÓRIO 14 E MEIO

A = 32.48m²

ALMOXARIFADO

A = 15.45m²

WC MASC.

A = 11.90m²

SALA DE AULA

A = 53.36m²

SALA DE AULA

A = 54.23m²

SALA DE AULA

A = 68.15m²

WC

A = 13.12m²

SALA DE AULA

A = 52.03m²

SALA DE AULA

A = 67.33m²

SALA DE AULA

A = 53.87m²

SALA DE AULA

A = 53.88m²

MEZANINO 5

A = 59.41m²

lab

CIRCULAÇÃO

A = 24.55m²

SALA DE AULA

A = 32.06m²

SALA DE AULA

A = 31.52m²

LABORATÓRIO DE

TECNOLOGIA MECÂNICA

A = 38.45m²
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MEZANINO DE ELÉTRICA

A = 31.89m²

MEZANINO

A = 72.49m²

TSI - COORDENAÇÃO

A = 27.11m²

SALA DE MUSCULAÇÃO

A = 82.98m²

SALA DA BANDA

A = 79.69m²

RECEPÇÃO

A = 13.43m²

SALA DOS TROFÉUS

A = 24.25m²

SALA DOS

INSTRUMENTOS

A = 20.19m²

VESTIÁRIO

A = 20.16m²

TSI - COORDENAÇÃO

A = 26.17m²

TSI - LABORATÓRIO III

A = 35.16m²

SALA DE REUNIÃO

A = 42.56m²

RECEPÇÃO

A = 8.06m²

CABINE DE

PROJEÇÃO

A = 7.27m²

LABORATÓRIO 4

A = 73.00m²

LABORATÓRIO 2

A = 79.40m²

LABORATÓRIO 1

A = 46.87m²

LABORATÓRIO 3

A = 78.00m²

ARQUIVO

MORTO - DPO

A = 15.88m²

SALA DA

COORDENAÇÃO

A = 7.66m²

INFORMÁTICA 2

A = 20.96m²

A = 15.55m²

TSI - LABORATÓRIO IV

A = 57.85m²

LABORATÓRIO DE

INFORMÁTICA

A = 55.48m²

MEZANINO 1

A = 56.35m²

MEZANINO 4

A = 58.21m²

SALA DOS

PROFESSORES

A = 22.58m²

ADMINISTRAÇÃO E

CATALOGAÇÃO

A = 63.26m²

ACERVO

A = 205.64m²

GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO

A = 15.62m²

RECEPÇÃO DE MANUTENÇÃO

A = 50.84m²

MEZANINO GRÁFICA

A = 35.18m²

NÍCLEO DE ARTES

GRÁFICAS

A = 21.53m²

TEORIA I

A = 46.33m²

PROJETOS I

A = 52.59m²

LABORATÓRIO DE

ESTUDOS VOLUMÉTRICOS

A = 84.35m²

SALA DE AULA

A = 94.08m²

SALA DE DESENHO

A = 93.97m²

SALA DE AULA

A = 93.74m²

SALA DE AULA/

LABORATÓRIO DE

INFORMÁTICA

A = 94.88m²

SALA DE INFORMÁTICA

A = 48.87m²

FERRAMENTARIA

A = 12.79m²

SERIGRAFIA

A = 36.18m²

SERIGRAFIA

A = 8.99m²

SACADA

A = 5.54m²

LABORATÓRIO 4

A = 43.27m²

LABORATÓRIO 1

A = 37.70m²

LABORATÓRIO 7

A = 39.42m²

LABORATÓRIO 8

A = 39.42m²

LABORATÓRIO 9

A = 38.30m²

LABORATÓRIO 11

A = 38.97m²

LABORATÓRIO 10

A = 37.88m²

LABORATÓRIO 12

A = 38.38m²

COPA

A = 24.71m²

SALA COMPUTAÇÃO

A = 13.78m²

SALA COORDENADORIA

A = 12.03m²

COORDENAÇÃO

A = 65.86m²

SALA DE AULA

A = 36.85m²

SALA DE AULA

A = 38.57m²

TELECENTRO

COMUNITÁRIO

A = 37.67m²

PÓS GRADUAÇÃO

A = 53.02m²

COORDENAÇÃO DE

MECÂNICA

A = 131.27m²

SALA DE COMPUTAÇÃO

A = 16.74m²

SALA DOS

COORDENADORES

A = 14.21m²

MEZANINO

A = 24.50m²

SUB-ESTAÇÃO

A = 40.10m²

MEZANINO

A = 50.00m²

MINI-AUDITÓRIO 1

A = 107.56m²

SALA DE AULA

A = 128.40m²

LABORATÓRIO DE

INTRODUÇÃO À ELETRÔNICA

A = 8.93m²

SALA DE MANUTENÇÃO

A = 14.06m²

SALA DE PESQUISA

A = 6.70m²

MEZANINO

DE PINTURA

MEZANINO

A = 22.26m²

SERVIDOR DETI

A = 44.19m²

MANUTENÇÃO

A = 10.83m²

PASSARELA

A=22.04m²

MEZANINO 2

A = 56.35m²

AQUECEDOR SOLAR

A = 21.69m²

CIRCULAÇÃO

A = 53,68m²

COPA

A = 9,77m²

CIRCULAÇÃO

A = 14,67m²

SALA DE

REUNIÕES

37,53m²

RECEPÇÃO

CAE

A= 12,75m²

RECEPÇÃO

A = 23,43m²

CIRCULAÇÃO

A = 14,03m²

SALA COORDENADORIA

LABORATÓRIO 14

A = 40.17m²

LABORATÓRIO 15

A = 40.17m²

SUPERVISÃO

A= 23,24m²

COORDENAÇÃO

A= 16,05m²

SALA DE

PESQUISA

A= 25,91m²

SALA DE AULA

A= 45,69m²

LABORATÓRIO

DE

INFORMÁTICA

A= 47,62m²

SALA 01

A= 20.99m²

SALA 03

A= 15.13m²

SALA DE

ESPERA

A= 7.60m²

CIRCULAÇÃO

A=8.73m²

SALA 02

A= 16.46m²
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ACERVO

A = 205.64m²

SALA D
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A = 39.68m²

MEZANINO

A = 74.72 m²

ESCADA

DEPÓSITO

A = 3.65 m²

A = 5.75 m²

PATRIMÔNIO

INFORMÁTICA 1

A = 24.53m²

ESTACIONAMENTO DE MOTOS E BICICLETAS

MOTOS: 18 vagas

BICICLETAS: 49 vagas

A = 121.25m²

COORDENADORIA

LICENCIATURA EM

COMPUTAÇÃO

A = 21.79m²

LABORATÓRIO DE

COMPUTAÇÃO

A = 40.50m²

SALA DOS

PROFESSORES

 TGA/TSA

A = 25.40m²

RECEPÇÃO

 TGA/TSA

A = 11.43m²

SALA DE

 ATENDIMENTO

TGA/TSA

A = 11.43m²

SALA DOS

COORDENADORES

TGA/TSA

A = 19.25m²

NAI/NUGAI/NESOL/

NUCAP/NEABI/NUCOR

A = 27.92m²
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COOE / COAE

A = 124.07m²

COAP

A = 80,69m²

DEGPG

A= 21,27m²

DETNM

A= 21,04m²

COED

A= 20,89m²

DEFG

A= 21,04m²

DIREN

A = 37,35m²

SALA DE

APOIO

A= 20,56m²

SALA DE MAQUETES

A = 55.04m²
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SALA DE REUNIÃO

A = 14.73m²

SALA DE AULA

A = 50.50m²

SALA DE AULA

A = 44,15m²

DESCANSO DOS MOTORISTAS

A = 26,43 m²

DEPÓSITO

A = 7,22 m²

MEZANINO

A = 12.05m²

MEZANINO

A = 7.31m²

A = 32.94m²

SALA DE AULA

A = 67,16m²
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DEPÓSITO DO DESIGN
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LEGENDA

CENTRAL DE ALARME

SAV - SINALIZADOR AUDIO VISUAL

DT - DETECTOR DE TEMPERATURA

DF - DETECTOR DE FUMAÇA

ELETRODUTO QUE DESCE

ELETRODUTO QUE SOBE

AC - ACIONADOR DE ALARME

ELETRODUTO CONDULETE PVC

SOBREPOR EM PAREDE OU TETO

ELETRODUTO FLEXÍVEL PVC

EMBUTIDO NO PISO OU NO CHÃO

CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO

30x30x40cm

ELETROCALHA/PERFILADO EXISTENTES

PLANTA BAIXA SEGUNDO PAVIMENTO

ESC. 1/250

OBS:

- CBS = CABO BLINDADO PARA SIRENE (SINALIZADOR AUDIO VISUAL) - 2x1,5mm²,

- CBL = CABO BLINDADO DO LAÇO (ACIONADOR E DETECTOR) - 2x0,75mm²,

- TODO ELETRODUTO CONDULETE PVC SERÁ DE Ø3/4",

- TODO ELETRODUTO FLEXÍVEL PVC ENTRE CAIXAS SERÁ DE Ø1.1/4",

- AS ELETROCALHAS E PERFILADOS EXISTENTES SERVIRÃO DE INFRA-

  ESTRUTURA PARA A PASSAGEM DOS CABOS DE ALARME.
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MANUT. DETI

A = 10.90m²

.80x2.10

CIRCULAÇÃO

A = 4.15m²

COORDENADORIA

A = 16.86m²

LAB. V

12 Lugares

A = 40.95m²

PESQUISA E ESTUDO

A = 16.46m²

SALA DOS

 PROFESSORES

A = 33.61m²

DF 225

Furar parede à

0,30m do teto

2 x CBL2

AutoCAD SHX Text
MEZANINO 3 A=54.24m²

AutoCAD SHX Text
SALA DE ESTUDO DOS ALUNOS A=26.20m²

AutoCAD SHX Text
SALA DE AULA A=30.35m²
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Responsável Técnico - Projeto Proprietário Responsável Técnico - Execução

Câmpus Pelotas

Projeto Executivo  Alarme

Planta Baixa 3º, 4° e 5° Pavimento 

Desenho Prancha Visto Modif.
em

Data

Praça 20 de Setembro, 455 - Centro - CEP 96015-360 - PELOTAS/RS
(53) 2123. 1150 - 2123. 1103 - coaproj@pelotas.ifsul.edu.br

Escala

Eng.º Civil Celso Zanoni Filho
CREA/SC 061.511-0

Eng.º Eletricista Eduardo Marcelo da Silva
CREA/SC 107.293-8

COAPROJ - Coordenadoria de Apoio a Projetos e Obras

Rafael Blank Leitzke
Diretor Geral
Campus Pelotas - IFSUL

JT

SET/2016

1/250

\\CELSO-PC\COMPARTILHADO\PROJETOS\PELOTAS-RS\PROJETO EXECUTIVO

25-07-17\ALARME - EXECUTIVO\EXECUTIVO ALARME -05-12-16.DWG

03/05

Rua dos Ferroviários, 279 - Tubarão / SC
proengengenharia@live.com

(48)3626-1466

CREA/SC 120.020-5

EQUIPE TÉCNICA:
Eng.º Civil Celso Zanoni Filho
CREA/SC 061.511-0

Eng.º Eletricista Eduardo Marcelo da Silva
CREA/SC 107.293-8

Eng.º Mecânico Fábio Domingos Guimarães
CREA/SC 075.436-1

Arquiteto e Urbanista David Tartari
CAU/SC 118.224-2
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TELHA DE FIBROCIMENTO

I = 15%

TELHA DE FIBROCIMENTO

I = 15%

CALHA

CALHA

TELHA DE FIBROCIMENTO

I = 11%

Reservatório

Superior

Água Potável

1000L

Reservatório

Superior

Água Pluvial

1000L

COBERTURA EM POLICARBONATO COMPACTO FUMÊ

A = 175,00 m²

SALA DE COMPUPADORES

A = 11.49²
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LABORATÓRIO DE BIOLOGIA

A = 41.90m²

WC MASC.

A = 15.33m²

WC FEM.

A = 14.48m²

CINAT/ COORDENADORIA

DE FÍSICA

A = 76.70m²

LABORATÓRIO 4 FÍSICA

A = 45.81m²
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WC MASC.

A = 14.45m²

WC FEM.

A = 11.14m²

SALA DE DESENHO

TECNOLÓGICO

A = 53.36m²

LABORATÓRIO DE

CIRCUITOS, ELETRÔNICA

E INSTRUMENTAÇÃO

A = 39.86m²

SALA DE AULA

A = 41.16m²

SALA DE AULA

A = 52.03m²

LABORATÓRIO DE

SISTEMAS DIGITAIS

A = 41.88m²

LABORATÓRIO DE

INFORMÁTICA

A = 53.87m²

CIRCULAÇÃO

A = 24.55m²

SALA DE DESENHO

TÉCNICO

A = 49.67m²

SALA DE DESENHO

A = 60.10m²

VESTÍBULO

DO WC

A = 3.84m²
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=
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.
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3
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TEORIA II

A = 46.33m²

DESENHO TÉCNICO/PROJ.

A = 52.59m²

LABORATÓRIO DE

CIÊNCIAS FÍSICAS 3

A = 77.32m²

SALA AMBIENTE DE LÍNGUA

ESTRANGEIRA

A = 38.08m²

SALA AMBIENTE DE

BIOLOGIA E QUÍMICA

A = 92.83m²

COORDENAÇÃO

COCIHTEC/ SALA DE

REUNIÕES

A = 50.16m²

LABORATÓRIO DE

CIÊNCIAS FÍSICAS 2

A = 52.40m²

SALA DE VÍDEO

A = 56.20m²

CINAT-MATEMÁTICA

A = 44.54m²

SALA DOS PROFESSORES

A = 68,41m²

SALA DE AULA

A = 46.56m²

COORDENADORIA DE

BIOLOGIA

A = 42.79m²

LABORATÓRIO DE

CIÊNCIAS FÍSICAS 1

A = 63.52m²

SALA AMBIENTE DE FÍSICA E

MATEMÁTICA

A = 117.14m²

NÚCLEO DE

PESQUISA

A = 40.47m²

COLINC

A = 55.12m²

SALA DE ATENDIMENTO

E PESQUISA

A = 19.21m²

COPA

A = 12.57m²

SALA DE

ATENDIMENTO

A = 11.28m²

MICROSCÓPIOS

A = 24.22m²

SALA DE ATENDIMENTO E

REUNIÕES

A = 23.78m²

SALA DE ATENDIMENTO

A = 19.56m²

SALA DE COMPUTADORES

A = 6.43m²

SALA COORDENADOR

A = 6.40m²

SALA DE REUNIÕES

A = 10.30m²

CINAT-MATEMÁTICA

A = 28.02m²

COPA

A= 11.88m²

2p= 15,38m

COFIN

A= 51,55m²

2p= 30,01m

DPTO ADM

- DA

A= 28.23m²

2p= 21,68m

RECEPÇÃO

A= 29.96m²

2p= 22,19m

DIRETOR

DIRAP

A= 29.04m²

2p= 21,91m

CIRCULAÇÃO

A= 107.41m²

2p= 105,71m

DEPÓSITO

A= 8.66m²

2p= 12,76m

ARQUIVO 1

A= 8.78m²
2p= 12,88m

BANHEIRO

FEMININO

A=8,37m²

BANHEIRO

MASCULINO

A=10,17m²

DEP.

DIRAP-PO

A = 14,03m²

COORDENAÇÃO

COAPROJ -

PROJETOS E OBRAS

A= 23,92m²

2p= 20,33m

COPA

A= 2,86m²

2p= 6,81m

CONTABILIDADE

A = 72,42m²

COM. DE

LICITAÇÕES

A= 19,57m²

2p= 19,21m

COAPROJ - PROJETOS E

OBRAS

A= 48,97m²

2p= 29,02m

LABORATÓRIO

ELETRÔNICA

A = 25.09m²

LABORATÓRIO DE

MONTAGEM E

PROTOTIPAÇÃO

A = 28,42m²

LABORATÓRIO DE

SISTEMAS EMBARCADOS

A = 26.16m²

ARQUIVO

PERMANENTE

A = 134.20 m²

SALA DOS

COORDENADORES

A = 15.15m²

COORDENADORIA

ENGENHARIA ELÉTRICA

A = 38.56m²

PREGÃO E

SICAFE

A= 59,46m²

2p= 31,32m

LABORATÓRIO DE FÍSICA/

ASTRONOMIA E

ASTROFÍSICA

 A = 37,21m²

SALA DE AULA

A = 28,96m²

COORDENADORIA

QUÍMICA

A = 43.01m²

SALA DE APOIO

A = 11,79m²

RECEPÇÃO

A=6.52m²

A=25.36m²

A=41.62m²

A=4.33m²

A=30.94m²

A=31.16m²

C
I
R

C
U

L
A

Ç
Ã

O

A
=

1
5
.
1
5
m

²

Lugares: 62 (03 P.C.R.; 01 P.O.)

SALA DE AULA

A = 66,64m²

ARQUIVO

PERMANENTE

A = 80.33 m²

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

S-V

AC 13

AC 14

DF 10

SAV 13

SAV 14

AC  78

SAV 110

DF 123

DF 124

DF 125

AC 59

AC 60

SAV 83

SAV 82

SAV 107

AC 75

AC 76

AC 77

SAV 108

SAV 109

DF 190

DF 191

DF 192

DF 193

DF 194

AC 81

SAV 115

AC 80

AC 79

SAV 114

SAV 113

SAV 112

SAV 111

DF 200

DF 199

DF 198

DF 197

DF 196

DF 195

DF 221
DF 222

DF 220

AC 95

SAV 132

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

DF 189

LAÇO 01

1xCBL1 + 2xCBS

2 x CBL1

1xCBL1 + 2xCBS

1xCBL1 + 2xCBS

LAÇO 07

1xCBL7 + 2xCBS

1xCBL7 + 2xCBS

2xCBL7 + 2xCBS

2xCBL7

2xCBL7

2xCBL7

1xCBL7 + 2xCBS

LAÇO 12

1xCBL12 + 2xCBS

1xCBL12 + 2xCBS

1xCBL12 + 2xCBS

1xCBL12 + 2xCBS

1xCBL12 + 2xCBS

1xCBL12 + 2xCBS

1xCBL12 + 2xCBS

2xCBL12 + 2xCBS

1xCBL12 + 2xCBS

1xCBL12 + 2xCBS

1xCBL12 + 2xCBS

1xCBL12 + 2xCBS

1xCBL12 + 2xCBS

2 x CBL12

2 x CBL12

2 x CBL12

2 x CBL12

2 x CBL12

2 x CBL12

2 x CBL12

2 x CBL12

2 x CBL12

2 x CBL12

2 x CBL12

2 x CBL12

2xCBS

2xCBS

LAÇO 13

DF 219

DF 218

1xCBL13 + 2xCBS

1xCBL13 + 2xCBS

1xCBL13 + 2xCBS

1xCBL13 + 2xCBS

1xCBL13 + 2xCBS

2xCBL13

2xCBL13

2xCBL13

2xCBL13

S-V

LEGENDA

CENTRAL DE ALARME

SAV - SINALIZADOR AUDIO VISUAL

DT - DETECTOR DE TEMPERATURA

DF - DETECTOR DE FUMAÇA

ELETRODUTO QUE DESCE

ELETRODUTO QUE SOBE

AC - ACIONADOR DE ALARME

ELETRODUTO CONDULETE PVC

SOBREPOR EM PAREDE OU TETO

ELETRODUTO FLEXÍVEL PVC

EMBUTIDO NO PISO OU NO CHÃO

CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO

30x30x40cm

ELETROCALHA/PERFILADO EXISTENTES

PLANTA BAIXA TERCEIRO PAVIMENTO

ESC. 1/250

OBS:

- CBS = CABO BLINDADO PARA SIRENE (SINALIZADOR AUDIO VISUAL) - 2x1,5mm²,

- CBL = CABO BLINDADO DO LAÇO (ACIONADOR E DETECTOR) - 2x0,75mm²,

- TODO ELETRODUTO CONDULETE PVC SERÁ DE Ø3/4",

- TODO ELETRODUTO FLEXÍVEL PVC ENTRE CAIXAS SERÁ DE Ø1.1/4",

- AS ELETROCALHAS E PERFILADOS EXISTENTES SERVIRÃO DE INFRA-

  ESTRUTURA PARA A PASSAGEM DOS CABOS DE ALARME.
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2x(.73x1.98)

INEP

A= 56.59m²

1.97x.80/2.20
1.00x.80/2.20

AC 15

DF 11

SAV 15

S-V

PLANTA BAIXA - QUARTO PAVIMENTO

ESC. 1/250

Furar parede à

0,30m do teto

LAÇO 01

2xCBL1 + 2xCBS

2xCBL1 + 2xCBS

2 x CBL1

1.00x.80/2.201.97x.80/2.20

ESCADA DE ACESSO

AO RESERVATÓRIO
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S-V

AC 16

DF 14

DF 12

DF 13

SAV 16

Furar parede à

0,30m do teto

Furar parede à

0,30m do teto

LAÇO 01

1xCBL1 + 1xCBS

1 x CBL1

1 x CBL1

1 x CBL1

2xCBL1 + 1xCBS

2 x CBL1
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RAMPA DE ACESSO

I=20%

A = 28.37m²

PLATAFORMA

ELEVATÓRIA

HALL

A = 13.77 m²

ESCADA

                CALÇADA

A = 448.32 m²

GUARITA

A: 5.96m²

CIRC.

A: 3.07m²

WC

A: 2.48m²

COPA

A: 1.60m²

CALÇADA CIMENTADA

Mesa de Sinuca

Mesa de Ping Pong

Mesa de Ping Pong

Lixeira Lixeira

Lixeira

Mesa para estudos

Mesa para estudos

canteiro/banco

canteiro/banco

Pufs

Pufs

Poltronas

canteiro/banco
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Sofa de Pallets Sofa de Pallets 
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Mesa Mesa 

banco 
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16 DEGRAUS

H=0.1813m

Piso cerâmico

B=0.267m

SANITÁRIO

A = 2.16m²

P = 6,00m

2
.
4
0
X

2
.
1
0

CIRC.

A=6.88m²

ARMÁRIO

VESTIÁRIO 4

CHUVEIROS

A=22.93m²

VESTIÁRIO 3

A=7.38m²

VESTIÁRIO 1

VESTIÁRIO 2

A=32.07m²

EXECUÇÃO DE ALVENARIAS E

REVESTIMENTOS

A: 192.29m²

SALA

COORDENADORES

A=13,68m²

CIRCULAÇÃO

A=4,28m²

P=9,62m

SALA BOLSISTAS

A=14,69m²

SALA DE ESTUDOS

A=21,58m²

SALA DE

ATENDIMENTO

A=20,06m²

COPA

A=8,45m²

SALA DE REUNIÕES

A=44,77m²

SANITÁRIO

A = 2.16m²

P = 6,00m

Piso: Cerâmico 40x40

CALÇADA

Piso de concreto

CALÇADA

Piso de concreto

CIRCULAÇÃO

WC FEM.
WC MASC.

ARQUIVO

COPA

TELEFONISTA

G.GERAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LABORATÓRIO A

A= 74.61m²

CHUVEIROS

A=14.94m²

VESTIÁRIO 3

VESTIÁRIO 1

A=8.86m²

VESTIÁRIO 2

A=7.00m²

W.C

A=9.44m²

GARAGEM

       A = 448.32 m²

A= 48.85 m²

CPROART

A = 18.54 m²

COPA

DEPÓSITO

A = 3.60 m²

COPA

A = 3.60 m²

RECUO

A = 73.59 m²
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DEPÓSITO

SUBESTAÇÃO

MECÂNICA DOS SOLOS

A = 77.53m²

Química

LABORATÓRIO DE

ALIMENTOS

A = 46.80m²

2p = 27.96m

LABORATÓRIO

INSTRUMENTAL

A = 37.92m²

2p = 27.80m

A= 15.89m²

CENTRAL DE RESÍDUOS

A= 27.08m²

ARMAZENAMENTO DE REAGENTES

A= 28.78m²

SALA DE

MICROSCÓPIOS

 A = 17.36m²

SALA DE

BALANÇAS

A = 12.19m²

WC PNE

A=4,06m²

2p=8,26m

ALMOXARIFADO

A = 37.65m²

LABORATÓRIO DE

INORGÂNICA

A = 48.83m²

2p = 28.77m

SALA

FUNC.

A = 14.34m²

2p = 15.50m

LABORATÓRIO DE

ORGÂNICA

A = 56.69m²

2p = 30.56m

WC FEM.

A = 10.77m²

2p = 23.85m

WC MASC.

A = 10.78m²

2p = 23.87m

COORDENAÇÃO

A = 23.20m²

2p = 19.30m

LABORATÓRIO DE

MICROBIOLOGIA

A = 42.62m²

2p = 27.72m

LABORATÓRIO

INSTRUMENTAL

A = 29.08m²

2p = 22.54m

WC MASC.

A=8.31m²

2p=21.94m

WC FEM.

A = 10.28m²

2p = 23.48m

LABORATÓRIO DE

ANALÍTICA

A = 48.77m²

2p = 28.73m

LAB. QUÍMICA

CRIOSFERA

A = 26.72m²

2p = 20.78m

LABORATÓRIO DE

ANALÍTICA

A = 48.77m²

2p = 28.73m

Lugares: 62 (03 P.C.R.; 01 P.O.)

MINI AUDITÓRIO

A = 66,95m²

Salão

A: 75.62 m²

Atendimento

A: 41.64 m²

Área de luz

A: 33.70m²

A = 8.84m²

COZINHA

A = 29.98m²

CANTINA

DEPOSITO

A = 707.55m²

INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS

A = 113.20m²

MARCENARIA

A = 58.05m²

COORDENAÇÃO

A = 9.37m²

A = 8.95m²

ESPERA

A = 7.29m²

DIPLOMAS

A = 25.66m²

TELECENTRO

A=29,03m²

Lab. Biotecnologia

A = 23.62m²

Lab. Eletroquímica

A = 23.30m²

LABORATÓRIO 2

ENGENHARIA QUÍMICA

A = 57,36m²

LABORATÓRIO 1

ENGENHARIA QUÍMICA

A = 36.98m²

FERRAMENTARIA

A = 31.80m²

DISPENSA

A = 31.42m²

SALA DE

MONITORIA

A= 29.42m²

SALA DOS

COORDENADORES

A=9.08m²

SECOIN

A= 8.15m²

RECEPÇÃO DA

SALA DE

MONITORIA

A= 12.43m²

AUDIOVISUAL

A=7,96m²

DEPOSITO

A= 3.40m²

CIRC.

A= 14,11m²

RECEPÇÃO DEEFE

A= 15.74m²

 DEEFE

A= 21.78m²COORD. DEEFE

A=17.43

CENTRAL TELEF.

A = 11.20m²

TELEFONIA

A = 18.44m²

COPA

A = 8,19m²

APDA

A = 38.35m²

PROCESSO SELETIVO

A = 13.59m²

DIRAP GP

A = 27.02m²

ATENDIMENTO

A = 11.55m²

HALL

A = 5.42m²

CPA/CPPD

SINASEFE/ADECEFET

A=9.10m²

COPA

A=8.40m²

WC

A = 3.31m²

SINASEFE

A = 38.42m²

COPA

A = 6.07m²

ÁREA DE LUZ

A = 12.59m²

CHEFE DEME

A = 12.21m²

NUGAI

A = 20.49m²

SALA TELEFONISTA

A = 10.59m²

APOIO ADMINISTRATIVO

A = 13.48m²

RECEPÇÃO DEME

A = 18.69m²

ESCRITÓRIO

A = 8.21m²

AMBULATÓRIO

2

A = 4.32m²

SUBESTAÇÃO

A = 14.28m²

A = 21.14m²

GPSE - GRUPO DE PESQUISA

EM SISTEMAS DE ENERGIA

A = 39.55m²
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ACERVO DE MATERIAIS

A = 12.55m²

Sala 02

Sala 01

LABORATÓRIO DE SANEAMENTO

CHURRASQUEIRA

A = 18.44 m²

GALPÃO DEME

A = 52.87 m²

CHURRASQUEIRA

A = 18.44 m²

CANTEIRO A SER

CONSTRUIDO

A= 20,80m²

SALA DE AULA

A = 53.87m²

SALA DE AULA

A = 53.88m²

A: 6.27m²

CIRCULAÇÃO

A: 5.02m2

A: 6.55m²

RECEPÇÃO

A=12,85m²

SERRALHERIA

A = 58,67m²

WC MASC.

A=14.50m²

2p=32.70m

SALA DE ARQUIVOS DE

REGISTROS ACADÊMICOS

A=78.10m²

LABORATÓRIO 10

SALA DE DESENHO

A=38.71m²

SALA DE INFORMÁTICA

A=39.00m²

LABORATÓRIO 11

 LAB. TEMÁTICO E

MICROPROCESSADORES

A=38.91m²

LABORATÓRIO 12

TEMÁTICA

A=38.46m²

LABORATÓRIO 15

ENGENHARIA ELÉTRICA

A=38.07m²

LABORATÓRIO 16

ENGENHARIA ELÉTRICA

A=37.29m²

LABORATÓRIO 5

A=38.57m²

LABORATÓRIO 1

A=38.40m²

ENGENHARIA

ELÉTRICA

A=8.90m²

LABORATÓRIO 4

LAB. SISTEMAS DE ENERGIA

A=38.83m²

2p=27.50m

LABORATÓRIO 5

LAB. DE COMUTAÇÃO

A=43.56m²

2p=27.70m

LABORATÓRIO 6

LAB. DE TRANSMISSÃO

A=43.30m²

2p=27.64m

MANUTENÇÃO

A=17.89m²

ALMOXARIFADO

A=17.74m²

LABORATÓRIO 6

A=37.66m²

A=12.67m²

2p=15.74m

A=9.28m²

2p=13.48m

SALA DOS

COORDENADORES

A=11.56m²

SALA DE IMPRESSÃO

A=14.43m²

SALA DOS PROFESORES,

ATENDIMENTO AO

ALUNO/

COORDENAÇÃO

DE

TELECOMUNICAÇÕES

A=45.27m²

CIRCULAÇÃO

A=5.65m²

LABORATÓRIO 4

LAB. DE ELETRÔNICA

A=39.23m²

LABORATÓRIO 3

LAB. DE ELETRÔNICA

A=38.73m²

LABORATÓRIO 2

A=39.00m²

LABORATÓRIO 13

A=38.38m²

WC FEM.

A=14.50m²

2p=37.52m

ARQUIVO

A=7,91m²

P=13,46m

A: 9.28m²

PISOS/TUBOS

A: 4.62m²

CASA DO COMPRESSOR

MINIAUDITÓRIO

A = 55.70m²

A = 6.42m²

SISTEMA DE

POTÊNCIA

A = 71.76m²

MÁQUINAS

A = 43.23m²

TRAFO

A = 61.21m²

MEDIDAS

A = 78.11m²

CASA POPULAR

A = 29.06m²

GABINETE MÉDICO

A = 12.32m²
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RECEPÇÃO/

ESPERA

A = 19.48m²

GABINETE

ODONTOLÓGICO

A = 12.32m²

CIRCULAÇÃO

A = 5.97m²

ÁREA DE LUZ

A = 3.73m²

WC

A = 3.84m²

GABINETE

ODONTOLÓGICO

A = 17.49m²

GABINETE MÉDICO

A = 11.05m²

AMBULATÓRIO

A = 15.62m²

CENTRAL ELÉTRICA

A = 12.24m²

A = 11.02m²

LAVANDERIA

A = 22.38m²

CHURRASQUEIRA

A = 10.35m²

SECRETARIA

A = 11.37m²

ESTACIONAMENTO

BICICLETAS

A = 38.51m²

COZINHA

A = 15.00m²

CTG

A = 90.90m²

SERRALHERIA

A = 57.62m²

ESCRITÓTIO

A = 22,42m²

REFEITÓRIO

A = 23.36m²

COZINHA

A = 14.76m²

PINTURA

A = 51.66m²

ELÉTRICA

A = 51.45m²

MARCENARIA

A = 106.31m²

CIRC.

A=2.47m²

WC MASC.

A=5.56m²

COZINHA

A = 85.03m²

REFEITÓRIO ALUNOS

A = 190.43m²
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VESTÍBULO

DO WC

A = 3.84m²

WC
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WC MASC.
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VESTIÁRIO MASC.

A = 12.95m²

ROUPEIRO

A = 12.10m²

A
R

M
Á

R
I
O

A
 
=

 
3
.
1

3
m

²

CIRC.

A = 3.63m²
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VESTIÁRIO FEM.

A = 12.95m²
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WC FEM.

A = 20.53m²

FERRAMENTARIA

A = 32.24m²

SALA DE AULA

A = 16.27m²

SALA DE BROQUEAMENTO

A = 63.61m²

CNC

A = 79.34m²

PAVILHÃO DE MECÂNICA

A = 837.93m²

COMPRESSOR

A = 19.47m²

FERRAMENTARIA

A = 27.84m²

AFIAÇÃO

A = 21.65m²

AAMEC

A = 33.85m²

ALMOFAXIRADO DE

MATERIAIS

A = 31.78m²

 DE LUBRIFICANTES

A = 10.88m²

LABORATÓRIO DE

MANUTEÇÃO

A = 23.42m²

TRATAMENTO TÉRMICO

A = 48.55m²

LABORATÓRIO DE

MANUTENÇÃO

A = 31.14m²

SOLDAGEM

A = 83.09m²

 DE SOLDA

A = 20.53m²

CENTRAL

DE GÁS

A=2.38m²

CENTRAL

DE GÁS

A = 3.26m²

A = 9.60m²

CIRCULAÇÃO

A = 163.23m²

SALA DE LEITURA

A = 97.04m²

BIBLIOTECA

A = 173.63m²

FUNDIÇÃO

A = 150.71m²

PRODUÇÃO MECÂNICA

A = 10.00m²

MANUTENÇÃO

ELETROMECÂNICA

A = 20.00m²

MÁQUINAS TÉRMICAS E

HIDRÁULICA

A = 30.00m²

MÁQUINA ELÉTRICA

A = 40.00m²

TRANSFORMADORES

A = 50.00m²

LABORATÓRIO DE

TECNOLOGIA MECÂNICA

A = 38.45m²

SALA DE AULA

A = 31.52m²

SALA DE AULA

A = 32.06m²

CIRCULAÇÃO

A = 24.5m²

FERRAMENTAS

A = 4.59m²

FERRAMENTARIA

A = 23.63m²

AFIAÇÃO

A = 19.12m²
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LAB. DE HIDRÁULICA E

PNEUMÁTICA

A = 24.24m²

LAB. DE HIDRÁULICA E

PNEUMÁTICA

A = 21.60m²

LABORATÓRIO DE

INFORMÁTICA

A = 45.11m²

HALL

A = 31.28m²

ELETRÔNICA 1

A = 53.00m²

ELETRÔNICA 2
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Projeto Executivo  Alarme
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Data

Praça 20 de Setembro, 455 - Centro - CEP 96015-360 - PELOTAS/RS
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Escala

Eng.º Civil Celso Zanoni Filho
CREA/SC 061.511-0

Eng.º Eletricista Eduardo Marcelo da Silva
CREA/SC 107.293-8

COAPROJ - Coordenadoria de Apoio a Projetos e Obras

Rafael Blank Leitzke
Diretor Geral
Campus Pelotas - IFSUL

JT
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Rua dos Ferroviários, 279 - Tubarão / SC
proengengenharia@live.com

(48)3626-1466

CREA/SC 120.020-5

EQUIPE TÉCNICA:
Eng.º Civil Celso Zanoni Filho
CREA/SC 061.511-0

Eng.º Eletricista Eduardo Marcelo da Silva
CREA/SC 107.293-8

Eng.º Mecânico Fábio Domingos Guimarães
CREA/SC 075.436-1

Arquiteto e Urbanista David Tartari
CAU/SC 118.224-2
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PLANTA BAIXA - QUINTO PAVIMENTO

ESC. 1/250

Responsável Técnico - Projeto Proprietário Responsável Técnico - Execução

Câmpus Pelotas

Projeto Executivo  Alarme

Planta Baixa 3º, 4° e 5° Pavimento 

Desenho Prancha Visto Modif.
em

Data

Praça 20 de Setembro, 455 - Centro - CEP 96015-360 - PELOTAS/RS
(53) 2123. 1150 - 2123. 1103 - coaproj@pelotas.ifsul.edu.br

Escala

Eng.º Civil Celso Zanoni Filho
CREA/SC 061.511-0

Eng.º Eletricista Eduardo Marcelo da Silva
CREA/SC 107.293-8

COAPROJ - Coordenadoria de Apoio a Projetos e Obras

Rafael Blank Leitzke
Diretor Geral
Campus Pelotas - IFSUL

JT

SET/2016

1/250

\\CELSO-PC\COMPARTILHADO\PROJETOS\PELOTAS-RS\PROJETO EXECUTIVO

25-07-17\ALARME - EXECUTIVO\EXECUTIVO ALARME - COTAS 05-12-16.DWG

03/03

Rua dos Ferroviários, 279 - Tubarão / SC
proengengenharia@live.com

(48)3626-1466

CREA/SC 120.020-5

EQUIPE TÉCNICA:
Eng.º Civil Celso Zanoni Filho
CREA/SC 061.511-0

Eng.º Eletricista Eduardo Marcelo da Silva
CREA/SC 107.293-8

Eng.º Mecânico Fábio Domingos Guimarães
CREA/SC 075.436-1

Arquiteto e Urbanista David Tartari
CAU/SC 118.224-2

COBERTURA EM POLICARBONATO COMPACTO FUMÊ

A = 175,00 m²

ARQUIVO

PERMANENTE

A = 134.20 m²

RECEPÇÃO

A=6.52m²

A=25.36m²

A=41.62m²

A=4.33m²

A=30.94m²

A=31.16m²
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PERMANENTE

A = 80.33 m²
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PLANTA BAIXA TERCEIRO PAVIMENTO

ESC. 1/250

S-V

PLANTA BAIXA - QUARTO PAVIMENTO

ESC. 1/250
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S-V

SALA DE AULA

A = 66,64m²

Lugares: 62 (03 P.C.R.; 01 P.O.)

SALA DE APOIO

A = 11,79m²

COORDENADORIA

QUÍMICA

A = 43.01m²

SALA DE AULA

A = 28,96m²

LABORATÓRIO DE FÍSICA/

ASTRONOMIA E

ASTROFÍSICA

A = 37,21m²

PREGÃO E

SICAFE

A= 59,46m²

2p= 31,32m

COORDENADORIA

ENGENHARIA ELÉTRICA

A = 38.56m²

SALA DOS

COORDENADORES

A = 15.15m²

LABORATÓRIO DE

SISTEMAS EMBARCADOS

A = 26.16m²

LABORATÓRIO DE

MONTAGEM E

PROTOTIPAÇÃO

A = 28,42m²

LABORATÓRIO

ELETRÔNICA

A = 25.09m²

COAPROJ - PROJETOS E

OBRAS

A= 48,97m²

2p= 29,02m

COM. DE

LICITAÇÕES

A= 19,57m²

2p= 19,21m

CONTABILIDADE

A = 72,42m²

COPA

A= 2,86m²

2p= 6,81m

COORDENAÇÃO

COAPROJ -

PROJETOS E OBRAS

A= 23,92m²

2p= 20,33m

DEP.

DIRAP-PO

A = 14,03m²

BANHEIRO

MASCULINO

A=10,17m²

BANHEIRO

FEMININO

A=8,37m²

ARQUIVO 1

A= 8.78m²

2p= 12,88m

DEPÓSITO

A= 8.66m²

2p= 12,76m

CIRCULAÇÃO

A= 107.41m²

2p= 105,71m

DIRETOR

DIRAP

A= 29.04m²

2p= 21,91m

RECEPÇÃO

A= 29.96m²

2p= 22,19m

DPTO ADM

- DA

A= 28.23m²

2p= 21,68m

COFIN

A= 51,55m²

2p= 30,01m

COPA

A= 11.88m²

2p= 15,38m

CINAT-MATEMÁTICA

A = 28.02m²

SALA DE REUNIÕES

A = 10.30m²

SALA COORDENADOR

A = 6.40m²
SALA DE COMPUTADORES

A = 6.43m²

SALA DE ATENDIMENTO

A = 19.56m²

SALA DE ATENDIMENTO E

REUNIÕES

A = 23.78m²

MICROSCÓPIOS

A = 24.22m²

SALA DE

ATENDIMENTO

A = 11.28m²

COPA

A = 12.57m²

SALA DE ATENDIMENTO

E PESQUISA

A = 19.21m²

COLINC

A = 55.12m²

NÚCLEO DE

PESQUISA

A = 40.47m²

SALA AMBIENTE DE FÍSICA E

MATEMÁTICA

A = 117.14m²

LABORATÓRIO DE

CIÊNCIAS FÍSICAS 1

A = 63.52m²

COORDENADORIA DE

BIOLOGIA

A = 42.79m²

SALA DE AULA

A = 46.56m²

SALA DOS PROFESSORES

A = 68,41m²

CINAT-MATEMÁTICA

A = 44.54m²

SALA DE VÍDEO

A = 56.20m²

LABORATÓRIO DE

CIÊNCIAS FÍSICAS 2

A = 52.40m²

COORDENAÇÃO

COCIHTEC/ SALA DE

REUNIÕES

A = 50.16m²

SALA AMBIENTE DE

BIOLOGIA E QUÍMICA

A = 92.83m²

SALA AMBIENTE DE LÍNGUA

ESTRANGEIRA

A = 38.08m²

LABORATÓRIO DE

CIÊNCIAS FÍSICAS 3

A = 77.32m²

DESENHO TÉCNICO/PROJ.

A = 52.59m²

TEORIA II
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